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UWAGA:
· W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH NAD DRZWIAMI DO POMIESZCZEŃ W

PIWNICY NADPROŻA TYPU L.
· DWIE OSTATNIE WARSTWY ŚCIANEK DZIAŁOWYCH KOMÓREK

LOKATORSKICH WYMUROWAĆ JAKO AŻUROWE.
· ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC OCIEPLONE STYRODUREM GR. 10,0 CM

DO POZIOMU 1,0 M PONIŻEJ TERENU.
· ŚCIANY MUROWANE - BL. SILKA KL.15NA ZAPRAWIE M10.

W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO (ŚCIANACH I
STROPACH) ZASTOSOWAĆ PRZPUSTY INSTALACYJNE O ODPOWIEDNIEJ
KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW
(EI120, EI60)

ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO REI 120
ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO REI 60
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ZARYS docieplenia stropu

SZYB
WINDOWY

wydzielone miejsce na rzeczy niepalne
wg systemu wygrodzeń wewnętrznych
np. firmy  NITUS (model NITUS-A)

wydzielone miejsce na rzeczy niepalne
wg systemu wygrodzeń wewnętrznych
np. firmy  NITUS (model NITUS-A)

 BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1
 Z GARAŻEM PODZIEMNYM

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
w Grójcu przy ul. W. Szymborskiej

o symbolu planistycznym 14 KDL na dz. nr 4437

Data:
01.07.2024

mgr inż. arch. SYLWIA SIENICA
 nr upr. MA/070/2015

mgr inż. arch. RAFAŁ SIENICA
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- ŚCIANY ŻELBETOWE

- RDZENIE I SŁUPY ŻELBETOWE

- ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

- OPARCIE PODCIĄGÓW

- OCIEPLENIE - STYRODUR XPS GR. 10,0 CM
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